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Allgemeine Informationen

2. Allgemeine Informationen

2.1 Vorwort

2.2 Haftungsausschluss
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Die Hydrauliksammlung dient Ihnen als Fachhandwerker oder Planer zur Vorberei-
tung und Konzeptionierung lhrer Anlage. Die gerdteiibergreifende Regelung er-
moglicht es auch Hydraulikschemen von einem Gerat auf das andere zu tbertra-
gen, solange die gleichen Funktionen enthalten sind. Somit ist es z. B. auch mog-
lich ein Hydraulikschema vom EcoTherm Plus WGB Serie E zum TrioCondens BGB
Serie E oder NovoCondens WOB zu tibertragen. Bitte beachten Sie auch die kessel-
spezifische Belegung der Fiihlereingange und Relais-Schaltausgange.

Weitere Hydraulikschemen finden Sie auch in unserer Datenbank auf unserer
Homepage www.broetje.de im Bereich Fachpartnerservice.

Weitere Informationen tiber den Funktionsumfang des spezifischen Gerates fin-
den Sie in der zugehorigen Montageanleitung und Technische Information des
Kessels und natiirlich auch von unserer Service-Hotline.

Die August Brotje GmbH tibernimmt weder ausdriicklich noch stillschweigende
Garantie fiir die angelegten Dateien und Hydraulikschemen und haftet weder di-
rekt noch indirekt fiir Schaden, die infolge einer fehlerhaften Datei oder durch un-
sachgemaBe Handhabung selbiger entstehen. Des Weiteren haftet die August
Brotje GmbH in keinem Fall fiir die Beschadigung oder den Verlust gespeicherter
Daten, beziehungsweise Kosten, die durch die Wiedergewinnung verlorener Daten
entstehen.

Die August Brétje GmbH behilt sich das Recht vor, zu jedem Zeitpunkt die in der
Datenbank enthaltenen Hydraulikschemen zu dandern.

Die enthaltenen Anlagenskizzen (Hydraulikschemen) sind vom ausfiihrenden In-
genieur/Installateur vor Verwendung eigenverantwortlich auf Vollstandigkeit und
Richtigkeit zu priifen. Die August Brotje GmbH iibernimmt fiir die Richtigkeit und
Vollstandigkeit keinerlei Haftung und Gewahrleistung, aulRer fiir Falle von Vorsatz
und grober Fahrldssigkeit. Diese Skizzen ersetzen keine fachtechnische Planung
der Anlage. Die einschlagigen Regeln der Technik und 6rtlichen Vorschriften sind
zu beachten.

HydroComfort SPZ



Allgemeine Informationen

2.3 HydroComfort SPZB

Abb 1: Anschliisse Solar-Pufferspeicher-Zentrale HydroComfort SPZ 650 B
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Allgemeine Informationen

1 |DWM (Riicklauf), G1" flachdichtend 15 |Niedertemperatur (Vorlauf), G1" flachdichtend

2 |TWW-Nachladung (Vorlauf), G1" flachdichtend 16 |Hochtemperatur (Ricklauf), G1" flachdichtend

3 |Entliftung, Rp%" 17 |Hochtemperatur (Vorlauf), G1" flachdichtend

4 |DWM (Vorlauf), G1" flachdichtend 18 |Solargruppe (Riicklauf), G1" flachdichtend
Heizkessel (Vorlauf) / TWW-Nachladung .

5 (Riicklauf), G1" flachdichtend 19 |Untere Befestigung PGM, M10

6 |Tauchhiilse Trinkwasserfiihler 20 |Obere Befestigung PGM, M10

7 |Heizkessel Ricklauf, G1" flachdichtend 21 |Solargruppe (Vorlauf), G1" flachdichtend

8 |Tauchhiilse Heizungsfiihler 22 |Untere Befestigung Solargruppe, M8

9 |Tauchhiilse Heizungsfiihler 2 23 |Untere Befestigung DWM, M10
Luft-Wasser-Warmepumpe (Riicklauf), .

10 G1" flachdichtend 24 |Obere Befestigung Solargruppe, M8

11 |Tauchhiilse Solarfiihler 25 |Obere Befestigung DWM, M10

12 |Niedertemperatur (Ricklauf), G1" flachdichtend 26 ,:;:sl::/hllussstutzen flir Zurtistsatz Elektroheizung,

13 |Feststoffkessel (Rucklauf), G1" flachdichtend 27 |Entliiftung, Rp%"

14 |Entleerung, Rp%:"

7311269-01 07.13
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Allgemeine Informationen

Abb 2: Abmessungen Solar-Pufferspeicher-Zentrale HydroComfort SPZ 650 B
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Allgemeine Informationen

Abb 3: Anschliisse Solar-Pufferspeicher-Zentrale SPZ 800 B
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Allgemeine Informationen

1 |DWM (Riicklauf), G1" flachdichtend 15 |Niedertemperatur (Vorlauf), G1" flachdichtend

2 |TWW-Nachladung (Vorlauf), G1" flachdichtend 16 |Hochtemperatur (Ricklauf), G1" flachdichtend

3 |Entliftung, Rp%" 17 |Hochtemperatur (Vorlauf), G1" flachdichtend

4 |DWM (Vorlauf), G1" flachdichtend 18 |Solargruppe (Riicklauf), G1" flachdichtend
Heizkessel (Vorlauf) / TWW-Nachladung .

5 (Riicklauf), G1" flachdichtend 19 |Untere Befestigung PGM, M10

6 |Tauchhiilse Trinkwasserfiihler 20 |Obere Befestigung PGM, M10

7 |Heizkessel Ricklauf, G1" flachdichtend 21 |Solargruppe (Vorlauf), G1" flachdichtend

8 |Tauchhiilse Heizungsfiihler 22 |Untere Befestigung Solargruppe, M8

9 |Tauchhiilse Heizungsfiihler 2 23 |Untere Befestigung DWM, M10
Luft-Wasser-Warmepumpe (Riicklauf), .

10 G1" flachdichtend 24 |Obere Befestigung Solargruppe, M8

11 |Tauchhiilse Solarfiihler 25 |Obere Befestigung DWM, M10

12 |Niedertemperatur (Ricklauf), G1" flachdichtend 26 ,:;:sl::/hllussstutzen flir Zurtistsatz Elektroheizung,

13 |Feststoffkessel (Rucklauf), G1" flachdichtend 27 |Entliiftung, Rp%"

14 |Entleerung, Rp%:"
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Allgemeine Informationen

Abb 4: Abmessungen Solar-Pufferspeicher-Zentrale SPZ 800 B
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Allgemeine Informationen

Abb 5: Anschliisse Solar-Pufferspeicher-Zentrale SPZ 1000 B
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Allgemeine Informationen

1 |TWW-Nachladung (Vorlauf), G1" flachdichtend 15 |Untere Befestigung PGM, M10

2 |DWM (Riicklauf), G1" flachdichtend 16 |Niedertemperatur (Ricklauf), G1" flachdichtend

3 |Entliftung, Rp¥" 17 |Niedertemperatur (Vorlauf), G1" flachdichtend

4 |Tauchhiilse Trinkwasserfiihler 2 18 |Feststoffkessel (Rucklauf), G1" flachdichtend

5 |DWM (Vorlauf), G1" flachdichtend 19 |Hochtemperatur (Ricklauf), G1" flachdichtend

6 |Obere Befestigung DWM, M10 20 |Entleerung, Rp%"

7 '&?Etﬁﬁ%l’ ((\]/]?rl]czi\:gé;\}/]\i\é\rl]-;\lachladung 21 |Tauchhilse Solarfiihler
Tauchhiilse Trinkwasserfiihler 1 22 |Hochtemperatur (Vorlauf), G1" flachdichtend
Tauchhiilse Heizungsfihler 1 23 |Solargruppe (Riicklauf), G1" flachdichtend

10 |Heizkessel Riicklauf, G1" flachdichtend 24 |Solargruppe (Vorlauf), G1" flachdichtend

11 |Tauchhiilse Heizungsfiihler 2 25 |Untere Befestigung Solargruppe, M8

12 |Untere Befestigung DWM, M10 26 |Obere Befestigung Solargruppe, M8

13 Luft-WaSS(_er-Wéirmepumpe (Riicklauf), >7 Anschlussstutzen fiir Zurlistsatz Elektroheizung,
G1" flachdichtend Rp1k"

14 |Obere Befestigung PGM, M10 28 |Entliiftung, Rp%:"
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Allgemeine Informationen

Abb 6: Abmessungen Solar-Pufferspeicher-Zentrale SPZ 1000 B
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Tabelle 1: Technische Daten des HydroComfort SPZ B

Allgemeine Informationen

Speicher-Typ SPZ 650 B SPZ 800 B SPZ 1000 B
Speicherinhalt I 650 800 980
Volumen Trinkwarmwassererwarmung I 200 245 324
Volumen Heizung I 110 124 127
Volumen Solar I 340 431 549
Hohe (ohne Dammung) mm 1663 1826 2231
Hohe (mit Dammung) mm 1781 1944 2349
AuBendurchmesser (ohne Ddmmung, ohne Rohrstutzen) mm 750 790 790
AuBendurchmesser (mit Dammung, ohne Rohrstutzen) mm 970 1010 1010
KippmaR (ohne Dammung) mm 1750 1910 2300
Gewicht (ohne Dammung) kg 155 175 205
Max. zul. Betriebsdruck Behalter bar 3

Max. zul. Betriebsdruck Solarkreislauf bar 10

Max. Betriebstemperatur Behalter °C 95

Max. Betriebstemperatur Solarkreislauf °C 110

Heizflache des Solar-Warmetauschers m?2 2,2 2,5 3
Inhalt des Solar-Warmetauschers I 12 14 17

7311269-01 07.13

HydroComfort SPZ
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Allgemeine Informationen

Abb 7: Anschliisse Durchlaufwarmwassermodul DWM 30 B

1 |[SPZ (Vorlauf), G1" 9 |Block (Zirkulationsanschluss), inkl. Entliiftung
2 |Warmwasser (Ausgang), G1" 10 |Push-In-Anschluss fiir Zirkulationspumpenset
3 |Gehause Durchflussschalter 11 |Temperaturwahlkopf (in Pos. 3 eingebaut)

4 | Durchflussschalter 12 |Plattenwarmetauscher

5 |Pufferladepumpe (in Pos. 3 eingebaut) 13 |Block (warm)

6 |Warmwasser-Austrittsfiihler 14 |Block (kalt), inkl. Riickschlagventil

7 |Zirkulation, G %" (optional) 15 |Kaltwasser (Eingang), G1"

8 Zirkulationspumpenset SPZ ZS (optional), inkl. 16 |SPZ (Riicklauf)

Pumpe, Raumthermostat und Zeitschaltuhr

HydroComfort SPZ

7311269-01 07.13



Allgemeine Informationen

Tabelle 2: Technische Daten des Durchlaufwarmwassermoduls

DWM-Typ DWM 30 B
Leistung I/min 1,5-30
Gewicht kg 20
Breite mm 370
Hohe mm 572
Tiefe mm 276
Min. zul. Betriebstemperatur °C 2
Max. zul. Betriebstemperatur °C 95
Max. zul. Betriebsdruck Brauchwasser bar 10
Max. zul. Betriebsdruck Heizung bar 3
Ladepumpe
Elektroanschluss V/Hz 230/50
Leistungsaufnahme W 95
Drehzahl 1/min 2200
Nennstrom A 0,4
Zirkulationspumpe (optional)
Elektroanschluss V/Hz 230/50
Leistungsaufnahme W 25
Nennstrom A 0,1
Anschliisse
Kaltwasser Zoll G1
Warmwasser Zoll G1
Speichervorlauf Zoll G1
Speicherricklauf Zoll G1
Zirkulation Zoll G%

nem Pufferbereich fiir die Trinkwassererwarmung
600 +
500 +
400 +

300 +

Zapfvolumen (1)

200 +

100 +

Abb 8: Spezifisches Zapfvolumen bei einer Entnahme von 15 |/min, einer Zapftemperatur von 45 °C und gelade-

M spz 1000
[ spzsoo

Pufferspeichertemperatur (°C)

|
! ! SPZ 650
80 85 O

7311269-01 07.13 HydroComfort SPZ
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Allgemeine Informationen

2.4 Ventileinstellung und
Stromanschluss fiir das
3-Wege-Ventil USV 3 und
UsVv 3/25

Abb 9: Ventileinstellung und Stromanschluss fiir das 3-Wege-Ventil USV 3 und USV 3/25

Hehel

r

braun (Dauerspannung

[ ]

schwarz (Steuerspannung )

blau (Mullleiter)

Entriegelung (Bei Demontage driicken
und Motor nach Links drehen )

klemrrringwerschraubungen 22 bzw. 28mm

Funktion Beschreibung

Ruhestellung (stromlos) |Weg AB-B offen, Hebel oben (wie in Abbildung dargestellt, schwarz spannungslos)
Arbeitsstellung Weg AB-A offen, Hebel unten (an schwarz liegt Spannung an)
Laufzeit des Motors: ca. 8 Sekunden

HydroComfort SPZ 7311269-01 07.13



Allgemeine Informationen

2.5 Fiihlerwerte
AuRentemperaturfiihler

T[°C]| R [Ohm] T[°C]| R [Ohm] T[°C]| R [Ohm] T[°C]| R [Ohm]
-30,0 | 13,034 -9,0 4,358 12,0 1,690 33,0 740
-29,0 | 12,324 -8,0 4,152 13,0 1,621 34,0 713
-28,0 | 11,657 -7,0 3,958 14,0 1,555 35,0 687
-27,0| 11,031 -6,0 3,774 15,0 1,492 36,0 663
-26,0 | 10,442 -5,0 3,600 16,0 1,433 37,0 640
-25,0| 9,889 -4,0 3,435 17,0 1,375 38,0 617
-24,0| 9,369 -3,0 3,279 18,0 1,320 39,0 595
-23,0| 8,880 -2,0 3,131 19,0 1,268 40,0 575
-22,0| 8,420 -1,0 2,990 20,0 1,218 41,0 555
-21,0| 7,986 0,0 2,857 21,0 1,170 42,0 536
-20,0| 7,578 1,0 2,730 22,0 1,125 43,0 517
-19,0| 7,193 2,0 2,610 23,0 1,081 44,0 500
-18,0| 6,831 3,0 2,496 24,0 1,040 45,0 483
-17,0| 6,489 4,0 2,387 25,0 1,000 46,0 466
-16,0 | 6,166 5,0 2,284 26,0 962 47,0 451
-15,0| 5,861 6,0 2,186 27,0 926 48,0 436
-140| 5,574 7,0 2,093 28,0 892 49,0 421
-13,0| 5,303 8,0 2,004 29,0 859 50,0 407
-12,0| 5,046 9,0 1,920 30,0 827

-11,0| 4,804 10,0 1,840 31,0 796

-10,0 | 4,574 11,0 1,763 32,0 767

2.6 Fiihlerwerte Universaltauch-
und Universalanlegefiihler

T[°C]| R [Ohm] T[°c] | R [Ohm] T[°C] | R [Ohm] T[°C] | R [Ohm]
-30,0 | 175203 30,0 8059 90,0 915 150,0 183
-25,0 | 129289 35,0 6535 95,0 786 155,0 163
-20,0 | 96360 40,0 5330 100,0 677 160,0 145
-15,0 | 72502 45,0 4372 105,0 586 165,0 130
-10,0 | 55047 50,0 3605 110,0 508 170,0 117
-5,0 | 42158 55,0 2989 115,0 443 175,0 105
0,0 32555 60,0 2490 120,0 387 180,0 95
5,0 25339 65,00 2084 125,0 339 185,0 85
10,0 | 19873 70,0 1753 130,0 298 190,0 77
15,0 | 15699 75,0 1481 135,0 262 195,0 70
20,0 | 12488 80,0 1256 140,0 232 200,0 64
25,0 | 10000 85,0 1070 145,0 206

7311269-01 07.13 HydroComfort SPZ
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Allgemeine Informationen

2.7 Legende der BROTJE-

Abkiirzungen

Fiihlerbezeichnungen:

B::f:;‘:;t?"'(n Bezeichnung in der Regelung | Funktion/Erkldrung Typ
ATF AuRentemperaturfihler B9 Messen der AuRentemperatur QAC34
HVF Vorlauffuhler B1/B12/B16 Vorlauffuhler eines Mischerheizkreises D 36
KRF Rucklauffuhler B7 Messen der Kesselriicklauftemperatur z.B. fir eine Rucklaufanhebung (Kesselschutz) Z 36
RTF Schienenricklauffuhler B73 Messen der Anlagenriicklauftemperatur z.B. fur eine Rucklaufanhebung (Solar) Z36
VFK Schienenvorlauffithler B10 Messen der Anlagenvorlauftemperatur z.B. hinter der hydraulischen Weiche Z 36
RFK Kaskadenricklauffiihler B70 Messen der Kaskadenrucklauftemperatur Z 36
TWF Trinkwasserfuhler B3 Messen der oberen Trinkwarmwassertemperatur Z36
TWF2 Trinkwasserfuhler B31 Messen der unteren Trinkwarmwassertemperatur/Pufferspeichertemperatur Z 36
TLF Trinkwasserladefiihler B36 Messen der Ladetemperatur im Trinkwasserladesystem LSR D 36
SKF Kollektorfuhler B6 Messen der Kollektortemperatur Z36
SKF2 Kollektorfuhler B61 Messen der Kollektortemperatur des zweiten Kollektorfeldes (Ost/West) Z36
SVF Solarvorlauffuihler B63 Messen der Solarvorlauftemperatur (Ertragsmessung) Z 36
SRF Solarrucklauffuhler B64 Messen der Solarriicklauftemperatur (Ertragsmessung) Z 36
PSF1 Pufferspeicherfuhler B4 Messen der Pufferspeichertemperatur oben Z36
PSF2 Pufferspeicherfiihler B41 Messen der Pufferspeichertemperatur unten Z 36
PSF3 Pufferspeicherfiihler B42 Messen der Pufferspeichertemperatur Mitte Z 36
FSF Feststoffkesselfiihler B22 Messen der Temperatur in einem Holzkessel/Ofen Z36
SBF Schwimmbadfiihler B13 Messen der Schwimmbadwassertemperatur Z 36
KVF Kesselvorlauffuihler B2 Messen der Kesseltemperatur Z36

Typ D ist ein Anlegefiihler, Typ Z ist ein Tauchfuhler, der Kollektorfiihler hat ein schwarzes Silikonkabel, die Fuihler des SOR S/M sind Pt 1000 Fuhler.

Pumpen:
Bezeichnung in

der Hydraulik

Bezeichnung in der Regelung

Funktion/Erkldrung

TLP Trinkwasserladepumpe Q3 Trinkwasserladepumpe
TZP Zirkulationspumpe Q4 Trinkwasserzirkulationspumpe
SDP TWW Durchmischpumpe Q35 Durchmischen des Trinkwarmwasserspeichers wéahrend der Legionellenfunktion
SUP Speicherumladepumpe Q11 Ladt den Trinkwarmwasserspeicher aus dem Pufferspeicher (Umladung)
ZKP TWW Zwischkreispumpe Q33 | Trinkwasserpumpe im Sekundarkreis eines Speicherladesystems (z.B. LSR)
HP Heizkreispumpe Q2; Q6 Pumpe in einem Heizkreis
HKP Heizkreispumpe HKP Q20 Pumpe fiir den Heizkreis HKP
SKP Kollektorpumpe Q5 Pumpe im Solarkreis
SKP2 Kollektorpumpe Q16 Pumpe im Solarkreis 2 (OST/WEST Anwendung)
FSP Feststoffkesselpumpe Q10 Kesselpumpe fir einen Holzkessel/Ofen
ZUP Zubringerpumpe Q14 Zusétzliche Pumpe zur Versorgung eines weit entfernten Heizkreises/Unterstation
SBP Hx-Pumpe Q15, Q18, Q19 Pumpe fiir die Schwimmbeckenbeheizung
H1 H1-Pumpe Q15 Pumpe fiir einen Hochtemperaturheizkreis z.B. Luftung
H2 H2-Pumpe Q18 Pumpe fiir einen Hochtemperaturheizkreis z.B. Luftung
H3 H3-Pumpe Q19 Pumpe fiir einen Hochtemperaturheizkreis z.B. Luftung
BYP Bypasspumpe Q12 Pumpe fir eine Rucklaufhochhaltung zum Kesselschutz
SET Solarpumpe ext. Tauscher K9 Pumpe auf der Sekundéarseite einer Solartibergabestation
KP Kesselpumpe Q1 Kesselpumpe eines Ol- oder Gaskessels (ist parallel zum Kessel im Betrieb)
Ventile:

Bezeichnung in
der Hydraulik

Bezeichnung in der Regelung

Funktion/Erkldrung

DWV Dreiwegeventil allgemein
DWVP Solarstellglied Puffer K8 Schaltet die Solaranlage auf den Puffer um
DWVS Solarstellglied Schwimmb. K18 | Schaltet die Solaranlage auf das Schwimmbad um
DWVE Erzeugersperrventil Y4 Trennt den Warmeerzeuger hydraulisch von den Heizkreisen
DWVR Pufferrucklaufventil Y15 Schaltet den Anlagenricklauf zur Ruchlaufanhebung um (Solarenergienutzung)
HM Heizkreismischer Y1/2; Y3/4 Heizkreismischer
UsTVv Uberstrémventil (bauseits)
Allgemein:
Abkiirzung Funktion/Erklérung Abkiirzung Funktion/Erklarung
BE Bedieneinheit im Kessel oder Wandaufbauregler TWW Trinkwasser warm
Bus BE Busanschluf fir Bedieneinheit TWK Trinkwasser kalt
Bus EM Busanschluf fur Erweiterungsmodul TWzZ Trinkwasserzirkulation
FB AnschluR Fernbedienung RGT; RGTF; RGTK S1 Betriebsschalter
BXx Multifunktionaler Eingang (Fuhlereingang) F1 Sicherung
QXx Multifunktionaler Ausgang FB Anschluf} Fernbedienung RGT; RGTF; RGTK
H1; H2; H3 | Multifunktionaler Eingang (potenzialfrei) *) Zubehor bauseits oder separat zu bestellen

Stand 03.02.2010
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Allgemeine Informationen

Fiihlerbezeichnungen:

Bezeichnung in

Bezeichnung in
der Hydraulik

Bezeichnung in derRegelung

Funktion/Erklarung

KSP Konde nsatorpumpe Q9 “Kesselpumpe" der WP
QP Quelle npumpe Q8 Trinkwasserzirkulationspumpe
Ventile:

Bezeichnung in
der Hydraulik

Bezeichnungin derRegelung

Funktion/Erklarung

Y21 Umlenkventil Kiihlen Y21 Dreiwe geumschaltventil Heizungsvorla uf das zwischen heizen und kiihlen umschaltet
Y28 Umlenkventil Kiihl Quelle Y28 Dreiwe geumschaltventil Solke kreis das zwischen heizen und kiithlen umschaltet
USTV Uberstromventil (bauseits)

E-Heizstabe:

Bezeichnung in
der Hydraulik

Bezeichnung in derRegelung

Funktion/Erklarung

K6

Elektroeinsatz TWW K6

Elektroeinsatz Trinkwarmwasser

K25

Elektroeinsatz1 Vorlauf K25

Elektroeinsatz Heizung

Bezeichnung in
der Hydraulik

Sicherungen und Relais/Schiitze:

Funktion/Erklarung

F10/11 Sicherungsa utomat allpolige abschaltung
K12 Kraftschiitz externe Quellenpumpe
K10 Freigebe schiitz fir K6
82 Betriebsschalter/Ha uptschalter
Allgemein:
Abkiirzung Funktion/Erklarung
SV Sicherheitsventil
MAG Membranausde hnungsgefa®
T™MV Thermisches Mischventil
EW Klemme fiir die EVU-Sperre

der Hydraulik Bezeichnungin derRegelung |Funktion/Erklarung Typ
WRF WP- Riicklauffiihler B7 1 Messen der Riicklaufte mperaturinder WP Z 36
QAF Quel ke naustrittsfiihler B92 Messen der Soleriicklauftemperatur Z 36
QEF Quelle neintrittsfiihler B91 Messen der Solevorlauftemperatur Z 36
Typ Distein Anlegefiihler, Typ Z ist ein Tauchfuhler, die Fuhler des SOR S/M sind Pt 1000 Fuhler.
Pumpen:
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